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פתרונות הנדסיים למערכות אנרגיה,מיזוג אויר,ותהליכים

ציוד ייעודי בטיפול באוויר 

ניתוח לדוגמא של חסכון באנרגיה על ידי הסטת עומסים ותעריפי תעו"ז
מגדל משרדים  "ישראל" – מערכת מיזוג אויר- חסכון באנרגיה באמצעות אגירת קור
       כללי :מגדל משרדים בלב ת"א 
· מצב נוכחי ללא אגירה נכון ל ינואר 2007 :

· שטח ממוזג כ 20,000 מ"ר ,בנין משרדים רב קומות  ,כ 1,300 טון קירור בפועל.
· שיא צריכה בקיץ בצהרים,ללא יתירות .
· המערכת הנוכחית מורכבת מיחידות קירור מים / עיבוי מים עם מגדלי קירור                                          )ועוד יחידה אחת עם עיבוי אויר)
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1. השיפור המוצע :הוספת אגירת קור ל 500 טון קירור 
כללי :

המערכת כוללת : הוספת מיכל אגירה מפלדה הכולל כדורי ספיגה מיוחדים,המאגר יונח על תשתית בטון קיימת בקומה 25 קומה טכנית.משקל המאגר כ 5,000 ק"ג ,מידות המאגר כ 30 מ"ק .

המאגר יחובר מצד אחד למקרר מים (צילר ) בתפוקה של כ 250 טון קירור,ומנגד למחליף חום וברז ערבוב + צנרת פלדה להזרמת נוזל הקירור.

בנוסף תחובר המערכת ליחידת בקרה ממוחשבת שתפקד על הפריקה וטעינת המאגר.
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	חורף
	עונת ביניים
	קיץ
	סה"כ ₪

	עלות יצור מיזוג אויר כיום 
	191,500
	354,000
	690,000
	1,235,500

	עלות יצור מיזוג אויר  לשנה בשילוב מאגר.
	191,500
	208,748
	479,000
	879,248

	חסכון מוערך מול המצב כיום באחוזים + כסף.
	----
	145,250/   41%
	211,000 /   31%
	356,250


2. עליות הקמת מערכת אגירת קור : 

מחיר מוערך להקמה : 115,000 יורו ( כ 680,000 ₪ ).המחיר כולל התקנה והנפה של מאגר,חיבורי צנרת ,הוספת מחליף חום ומשאבות , מערכת פיקוד ובקרה,חיבורי חשמל,ללא הוספת מקרר מים יעודי.
3. משך החזר השקעה : לפי נתונים אלו : כ 22 חודשים .
הערות :1.  כל חישובי החיסכון מבוססים על תעריפי התעו"ז כפי שהנם כיום ,כל נתוני הצריכה העכשוויים 

                הועברו ע"י הלקוח או / ו הונחו בצורה מקצועית מקורבת על ידנו.

           2.  עלויות התקנת המערכת הינן מוערכות ויהיה צורך לבצע תכנון מדיוק של המתקן לתקציב אמיתי.
     3.  ניתן לבצע את הפרויקט בשיטת BOT  ,ולהיות שותפים לחלק מהחיסכון .

אריה        טרבס     

אריטקום     בע"מ
אפריל    2007   
11:00





09:00





07:00





עונת חורף





עונת ביניים 





עונת קיץ





תפוקת קירור 





(





ט





.





ק





.)





שעה





03:00





01:00





23:00





21:00





19:00





05:00





1400





1300





1200





1100





1000





900





800





700





600





500





400





300





200





100





0





מגדל " ישראל "  תרשים עומס קירור עונתי            
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עלות יצור מיזוג אויר מגדל "ישראל "לשעה כתלות בעונה
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עלות מיזוג אויר מגדל "ישראל לשעה עונת קייץ עם ובלי 





אגירה





0





100





200





300





400





500





600





700





800





900





1000





05:00





07:00





09:00





11:00





13:00





15:00





17:00





19:00





21:00





23:00





01:00





03:00





שעה





עלות שעת מיזוג כיום





קיץ ללא אגירת קור





קיץ עם אגירת קור








ת.ד. 3662 חולון 58136 

טל:03-5533963  פקס 03-5533953 
e mail :arie@aritcom.com  
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